
 

  



 



 

  



 

ОТЧЕТ 

об исполнении Предписания №04/12 от 25.02.2014 г. 

 

№ 

пп 

Предписания  

Роспотребнадзора  

Срок 

исполнения 

по 

Предписанию  

Отметка о 

выполнении  

1.  Обеспечить температуру воздуха в учебных 

помещениях №№112,113,104,218,103,102 
рекреация    около медицинского кабинета    в     
соответствии с требованиями     п.6.2     СанПиН    
2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические   
требования      к   условиям   и   организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

26.02.2014 Выполнено. 

 

2.  Провести замену оконных рам во всех учебных 
помещениях, обеспечить условия для их покраски 
и проведения мытья, устранить неровности, 
трещины, щели, нарушение целостности покраски 
оконных рам, подоконников, обеспечить условия 
для проведения ежедневной влажной уборки мест 
скопления   пыли,   проветривания   помещений   в   
соответствии   с требованиями  
п.4.28, п 6.6 ,п 12.3 
СанПин 2.4-2,2821-10. 

08.08.2014 Не выполнено 

в связи с 

отсутствием 

выделением 

лимитов 

бюджетных 

ассигнований. 

 

3.  Обеспечить остекление окон из цельного 

стеклополотна в санитарных узлах начального блока 
на втором, первом этажах, где оконные рамы забиты 
фанерой, в соответствии с требованиями п. 6.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

08.08.2014 Не выполнено. 

4.  Восстановить целостность остекления в кабинете № 

227, в оконном блоке рекреации 2 этажа около 

кабинета  

№ 233, № 230. в кабинете № 102,  

№ 103 в соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

26.02.2014 Выполнено  

5.  Не допускать использование в учебных кабинетах 

переносных обогревательных приборов в 

соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

26.02.2014 Выполнено  

6.  Восстановить внутреннюю отделку стен лестницы 

запасного выхода 

со стороны начального блока, исключить 

множественные трещины, 

шелушение покрасочного слоя, обеспечить отопление 

в данном 

помещении в соответствии с требованиями п. 4.28 п. 

6.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к 

условиям н организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

08.08.2014 Не выполнено 

 


